Opis przedmiotu saméwienia do zaméwienia publicznego na:

-dostawe UPS CPV 31682530-4 awaryjne urzadzenia energetyczne

-ushuge CPV 5110000-3 ushugi instalowania urzadzen elektrycznych i
mechanicznych

-roboty budowlane CPV 45310000 roboty instalacyjne elektryczne

Zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania w energie elektrycznq budynku Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu

CZESC OPISOWA

Opis ogblny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dobor i dostawa urzadzen bezprzerwowego zasilania UPS dla
bloku zabiegowego ,,B” Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. $w. Barbary w
Sosnowcu, ustuga zainstalowania i uruchomienia dostarczonych urzadzen oraz wykonanie
instalacji zasilajacej i odbiorczej dla dostarczonych urzadzen zgodnie z projektem i zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 1. w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej (Dz. U. 06.213.985.1568 z
pozniejszymi zmianami).

Istniejacy uklad zasilania

7 rozdzielnicy awaryjnej, rezerwowanej agregatem pradotwoérczym 400kV A, z funkcja
automatycznego startu, zasilana jest sekcja rezerwowana w rozdzielni nN dla bloku
zabiegowego, 0znaczona RNNR B.

7 niej poprzez tablice bezpiecznikowe, segmentowe, 0Znaczone TSR-104 (dla seg.1), TSR-
204 (dla seg.2), TSR-404 (dla seg.4); TSR-504 (dla seh.5); TSR-604 (dla seg.6),
umiejscowione na poziomie kondygnacji technicznej gormej (IVp. bl. B) zasilane sa
przetwornice tyrystorowe TSE — 4 — 5szt., oznaczone odpowiednio F1 (dla seg.1), F2 (dla
seg.2), F3 (dla seg.4), F4 (dla seg.5), F5 (dla seg.0).

Zasilanie przetwornic W rozdzielni pradu statego ROG B, umiejscowionej na poziomie
piwnic, prowadzone jest W kablami 5x YKY4x50mm2, kondygnacja techniczna dolna i
szybem kablowym do przetwornic F1-F5, na poziomie IVDp.

Na poziomie IV p. znajduja si¢ dodatkowe przetwornice- 3szt., oznaczone F6, F7, F8, kazda
po 16kVA, z ktérych zasilany jest KOIT.

7, przetwornic tyrystorowych zasilane s&:

e zF1 (4kVA) — tablice: TSRT 104, TSRT 203

o z F2 (4kVA) — tablice : TSRT 204, TSRT 201

o 7z F3 (4kVA) — tablice : TSRT 404, TSRT 403

o 2 F4 (4KVA) — tablice : TSRT 504, TSRT 503

o z F5 (4kVA) —tablice : TSRT 604, TSTR 603

o z F6 (16kVA) — tablica : T-4

e 7z F7 (16kVA) — tablica : T-5

ez F8 (16KVA) — tablica : T-6

Do pigciu istniejacych przetwornic tyrystorowych typu TSE4 220/220Vo mocy 4 kVA1
trzech przetwornic tyrystorowych typu FTS -16M-220/220V o mocy 16 kVA kazda,
majacych zapewni¢ bezprzerwowe zasilanie w energie elektryczna, poprzez W/wW tablice
oznaczone TSRT (tablice sity rezerwowane przetwornica tyrystorowa) podiaczone s


















